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Par tehniskajiem noteikumiem Liepajas ielas
apgaismojuma izbuvei PriekulE

Priekules novada PriekulE, Liepajas iela atrodas AS ,,Sadales t-rkls" valdr]uma
esoSas 0.4kV, 20kV gaisvadu un zemes kabelu llnijas.

Tehniskie noteikumi:

l. Eso5am elektroietaisEm jdb[t uznestdm projekta. Projekta j-aizcel esoSo

elektroapgddes objektu aizsardzlbai un ekspluatdcijai noteiktas aizsargjoslas. Mineto
aizsargj o slu attelo Sanai izmantot attiecr go kartes m6ro gu.

2. InZenierkomunikaciju izvietojumu pldnam jaatbilst Ministru kabineta
2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par drEjo

inZenierkomunikacij u izvietoj umu pilsEtds, ciemos un lauku teritorij as ".
3. Darbs ar cel5anas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrohnijas malEjd

vada pirms darba sakSanas jasaska4o ar attiecrgo elektrisko tiklu valdrtaju (MK
1998.9. noteikumu NR. 415 10.punkts).

4. Veicot darbus aizsargjosl5s, kuru def nepiecie5ams objektus aizsargat, tie
javeic pec saskago5anas ar attieugas elektroietaises valdrtdju (tehnisko noteikumu
izdevEju).

5. Projekta seguma augstuma atzlmes saskar,rot ar eso5o kabefu augstuma

atnmem. Eso5o kabefu augstuma atzlmes projekta izstrddes gaita precizlt daba
veicot kontrolrakumus.

6. Ja projekt6jamo buvdarbu zona nonak esoSie elektrotrkli (kabelu hnijas) vai
citas elektrot-lklu bDves, projektd jdparedzpdrcel5ana atbilsto5i pastavoSam normam.
Elektrotrklu pdrcel5ana notiek par bflvdarbu pasttrtaja hdzekfiem un ta javeic lldz
objekta buvdarbu sdkumam, par ko jdbilt norddei projekta un paskaidrojumu raksta.

l. Apgaismojuma trasi velams izveleties ielas numuru nepara puse.

8. Sfersojot ielu ieglldrt divas rezerves caurules DVK110 AS "sadales frkls"
komunikacijam.

9. Eso5o komunikaciju parcelSanai atsevi5li pieprasrt tehniskos noteikumus.
10. Projekta izstrades laika ieverot Latvijas republika pastavo5os normatrvos

dokumentus un aktus.
11. Jaunu elektroietaiSu pieslcgSana vai atlautas slodzes palielinaSana AS

,,Sadales t-rkls" elektrotrklam notiek pamatojoties uz Lietotaju pieteikumiem, lai
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iesniegtu pieteikumu elektroapgadei Jums j6grieZas AS ,,Latvenergo" Klientu
Apkalpo5anas centros.

12. Tehnisko projektu saska4ot Aizputes ekspluatacijas nodala AizputE, RobeZu
ield,27.

13. Tehniskie noteikumi derigi dir,us gadus.

Ekspluatacijas dalas vadrtajs Kristaps Kerve
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